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a) Termodynamicky odvadé¢ kondenzatu diskovy

vyuziva vnitini energie a tlaku pary. Kondenzat,
ktery se v potrubi pohybuje rychlosti do 3m/s

v odvadéér pozvedne disk a otevie odvadécd mik\\%
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kondenzatu. Toto umoznuje prutok kondenzatu
odvadécem zajiStovany diferen¢nim tlakem pied a
za odvadécem kondenzatu (A). Kdyz se do
odvadéce dostane para, tak ndhle nad diskem
expanduje. Zaroven zvySeni rychlosti proudéni pod
diskem (cca 30m/s) zpusobi pokles tlaku pod
diskem. Tento rozdil tlaku uzavie odvadéec
pritlacenim disku na sedlo (B). Dokud malé
mnozstvi pary nad diskem nezkondenzuje, odvadéc
zustava uzavien (C Kdyz pdara nad diskem
zkondenzuje a do odvadéte pritece novy
kondenzat, odvadéc se otevie (D) a cely cyklus se
opakuje
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